
Prüfbericht – Trinkwasseruntersuchung

Termin der halbjährlichen Trinkwasseruntersuchung:  09.11.2022
Entnahmestelle: Ortsnetz Erlauf, Gemeindeamt Küche
Durchführung: Institut für Hydroanalytik Linz, Wieningerstraße 8, 4020 Linz

Parameterliste:

Sensorische Untersuchung Ergebnis Richtwert Grenzwert
Färbung farblos, klar
Geruch ohne Besonderheiten 
Bodensatz kein Bodensatz

Physikalische Parameter Ergebnis Richtwert Grenzwert
Wassertemperatur 13,8 grd C
pH-Wert (vor Ort) 7,40 6,50 - 9,50
Leitfähigkeit (20 °C) 521 µS/cm max. 2500

Mikrobiologische Parameter Ergebnis Richtwert Grenzwert
Koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebrütungstemperatur 4  KBE/ml max. 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebrütungstemperatur 5  KBE/ml max. 20
Escherichia-Coli 0  KBE/100 ml max.0
Coliforme Bakterien 0  KBE/100 ml max.0
Enterokokken 0  KBE/100 ml max.0

- Begutachtetes Objekt: Ortsnetz Erlauf Gemeindeamt Küche
- Die Wasserversorgungsanlage befindet sich in der Niederndorfer Au, umgeben von Augebiet. 

Die Anlage besteht aus einem Bohrbrunnen von 9 m, einem Hochbehälter mit einem Fas-
sungsvermögen von 400 m³ und einer Drucksteigerung für den Bereich Knocking. Zwei Unter-
wasserpumpen fördern das Wasser. Es handelt sich um kein Misch oder Wechselwasser.

- Der Zustand des erfassten Einzugsgebietes lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasser-
vorkommen erwarten.

- Die Anlage befindet sich in ordnungsgemäßem Zustand.

Gutachten

Das Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET. 
Der gemäß Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Mängel be-
stehen, die eine Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeinträchtigen oder ausschließen.
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